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1. Deklaracja zgodności 
1 Deklaracja zgodności 

Niniejszym potwierdzamy, że niżej wymienione urządzenie jest zgodne z typem konstrukcyjnym podanym w deklaracji zgodności UE, oraz że
urządzenie jest produkowane i sprzedawane zgodnie z przepisami następujących dyrektyw europejskich i norm:

Producent DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S.
57 rue de la Gare
F - 67580 MERTZWILLER

 +33 3 88 80 27 00
 +33 3 88 80 27 99

Dystrybutor Patrz okładka instrukcji

Rodzaj produktu Naścienny kocioł gazowy
Model City 1.24/II GN - City 1.24/II FF GN

City 1.24/II B/P - City 1.24/II FF B/P
Obowiązująca norma - 90/396/CEE Dyrektywa w sprawie urządzeń gazowych

Normy związane : EN 437; EN 483; EN 625; EN 677
- 2006/95/WE Dyrektywa w sprawie niskich napięć
Normy związane : EN 60.335.1
- 2004/108/WE Dyrektywa w sprawie kompatybilności

elektromagnetycznej
Normy związane : EN 61000-6-3 ; EN 61000-6-1
- 92/42/CEE Dyrektywa odnośnie sprawności ** 

Organ kontrolny DVGW
Data 22/06/04

Podpis Dyrektor techniczny
Pan Bertrand SCHAFF
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2. Używane symbole
2 Używane symbole

Uwaga niebezpieczeństwo
Ryzyko obrażeń ciała i szkód rzeczowych. Należy
bezwzględnie przestrzegać zaleceń odnośnie
bezpieczeństwa osób i dóbr

Ważna informacja
Przestrzegać wskazówek, aby utrzymać komfort cieplny

Odnośnik
Odnośnik do innych instrukcji lub innych stron instrukcji

c.w.u.:Ciepła woda użytkowa

3 Ważne zalecenia odnośnie instalowania

Kotły :
- w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem;
- możliwie jak najbliżej miejsca poboru, aby ograniczyć do minimum

straty ciepła w przewodach.

Prawidłowa praca urządzenia zależy od ścisłego
przestrzegania niniejszej instrukcji.

Niniejsza instrukcja musi znajdować się w widocznym miejscu,
w pobliżu miejsca zainstalowania.

Jakakolwiek zmiana dokonywana w urządzeniu i instalacji
grzewczej musi być wykonywana przez autoryzowanego
instalatora.
Dla niezawodnej i bezpiecznej pracy konieczna jest
regularna konserwacja urządzenia.
W podgrzewaczu ciepłej wody użytkowej nie wolno
wykonywać żadnych zmian, w przeciwnym razie traci
ważność udzielona gwarancja. 
Woda grzewcza i woda użytkowa nie mogą się ze sobą
mieszać.
Obieg c.w.u. nie może przechodzić przez wymiennik
główny lub c.o..

Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za
szkody powstałe na skutek złego użytkowania urządzenia,
błędnej jego instalacji lub niedostatecznej konserwacji
(muszą Państwo zadbać o to, aby instalowanie było
przeprowadzone przez autoryzowanego instalatora).

Prace przy instalacji elektrycznej muszą być wykonywane
tylko przez autoryzowanego instalatora, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody
i usterki powstałe na skutek nie przestrzegania tej instrukcji.
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4. Opis
4 Opis

Kotły City 1.24/II FF są naściennymi kotłami gazowymi, do
centralnego ogrzewania.
W celu zapewnienia wytwarzania ciepłej wody użytkowej kotły City
1.24/II FF GN i City 1.24/II FF B/P mogą być zestawiane z
podgrzewaczami o pojemności 50, 80, 130 lub 150 litrów.
Kotły mogą pracować na gaz ziemny lub gaz płynny propan lub
butan.

Kotły w wersji City 1.24/II FF GN są wyposażone fabrycznie do pracy
z gazem ziemnym. Kotły w wersji City 1.24/II FF B/P są wyposażone
fabrycznie do pracy z propanem/butanem.

W kotłach zestawionych z podgrzewaczem o pojemności 80
litrów należy zastosować tylną ramę z nadstawką.

*dla Włoch: tylko przy propan

4.1 Zakres dostawy

- Pakiet z ramą montażową : Umożliwia podłaczenie wody, gazu,
odprowadzenie wody (Zawór bezpieczeństwa, Separator układu,
w danym wypadku spust obiegu c.o.)

- Pakiet z kotłem
- Pakiety z wyposażeniem dodatkowym w zależności od typu i

długości przyłączy powietrzno-spalinowych

4.2 Homologacje

* tylko z pakietem HA 220 (Zestaw do przestawienia na propan)

Kocioł City 1.24/II FF GN City 1.24/II FF B/P
Nr CE CE-0085 AT 0281
Typ C12 - C32 - C42 - C52

Odprowadzanie spalin System powietrzno-spalinowy
Zapłon automatyczny
Gaz gaz ziemny butan/propan*

Kraj docelowy FR DK, FI, NO, SE ES, GB, GR, IE, PT
Kategoria II2E+3+ II2H3B/P II2H3+

Gaz
GN H butan

GN H
butan

GN H
butan

GN L propan propan* propan

Ciśnienie zasilania
20 mbar 29 mbar

20 mbar
30 mbar

20 mbar
29 mbar

25 mbar 37 mbar 30 mbar* 37 mbar

Kraj docelowy IT LU
Kategoria II2H3P II2E3+

Gaz GN H propan GN E
butan

propan

Ciśnienie zasilania 20 mbar 37 mbar 20 mbar
29 mbar
37 mbar
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4. Opis
4.3 Dane techniczne

1 mbar = 100 Pa - 1 dPa ~ 1 mm H2O

Kocioł City 1.24/II FF
Moc znamionowa (tryb ogrzewania i c.w.u.) kW 24
Obciążenie znamionowe (tryb ogrzewania i c.w.u.) kW 26.4
Sprawność spalania % >92
Moc minimalna (Tryb ogrzewania) kW 10
Minimalne obciążenie cieplne (Tryb ogrzewania) kW 11.5
Moc minimalna (tryb c.w.u.) kW -
Minimalne obciążenie cieplne (tryb c.w.u.) kW -
Dopuszczalna temperatura (wyłączenie przez termostat zabezpieczający) °C 105
Ciężar bez wody, bez ramy montażowej, bez pokrywy kg 39
Ciężar bez wody, z ramą montażową, z obudową zewnętrzną kg 51
Ciężar wysyłkowy (Kocioł + Rama montażowa) kg 56

Specyfikacje obiegu grzewczego
Wartość znamionowa przepływu wody L/h 1034
Wysokość tłoczenia mWS 0.1
Temperatura zasilania °C 40 - 90
Dopuszczalne ciśnienie robocze bar 3
Naczynie wzbiorcze l 8
Ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego bar 0.75
Minimalne ciśnienie robocze bar 0.3

Natężenie przepływu gazu przy mocy znamionowej
gaz ziemny H m3/h 2.79

gaz ziemny L m3/h 2.97
butan kg/h 2.08
propan kg/h 2.05

Produkty spalania
Podłączenia Ø mm 60/100
Natężenie przepływu spalin (Znamionowa moc cieplna) kg/h 73
Temperatura spalin (Znamionowa moc cieplna) °C 114

Parametry elektryczne
Zasilanie elektryczne (50 Hz) V 230
Pobór mocy W 100
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5. Główne wymiary
5 Główne wymiary

5.1 Zakres dostawy

(1) HA210 = Kształtka podłączeniowa/przejściowa z kolektorem
kondensatu

* Wyposażenie dodatkowe

5.2 Numer seryjny

Nr seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej kotła.

 Mini tabliczka znamionowa
 Tabliczka znamionowa

Kocioł Pakiet z ramą 
montażową Pakiet z kotłem

Pakiet z przewodem powietrzno-spalinowym *

poziomym średnica 60/100 pionowym
średnica 80/125 3CE

L = 800 L = 1500 +HA210(1) -
City 1.24/II FF GN VH 8 (50)
City 1.24/II FF BP VH 8 (50)

HA 9
HA 9

HA 56
HA 57

DY 744
DY 744

-
-

-
-

-
-

City 1.24/II FF GN VH 15 (50)
City 1.24/II FF BP VH 15 (50)

HA 9
HA 9

HA 56
HA 57

-
-

DY 745
DY 745

-
-

-
-

City 1.24/II FF GN VV 12 (50)
City 1.24/II FF BP VV 12 (50)

HA 9
HA 9

HA 56
HA 57

-
-

-
-

DY 735
DY 735

-
-

City 1.24/II FF GN VH 8 (80)
City 1.24/II FF BP VH 8 (80)

HA 11
HA 11

HA 56
HA 57

-
-

-
-

-
-

-
-

City 1.24/II FF GN VH 15 (80)
City 1.24/II FF BP VH 15 (80)

HA 11
HA 11

HA 56
HA 57

-
-

DY 745
DY 745

-
-

-
-

City 1.24/II FF GN VV 12 (80)
City 1.24/II FF BP VV 12 (80)

HA 11
HA 11

HA 56
HA 57

-
-

-
-

DY 735
DY 735

-
-

City 1.24/II FF GN VH 8 (130)
City 1.24/II FF BP VH 8 (130)

HA 9
HA 9

HA 56
HA 57

-
-

-
-

-
-

-
-

City 1.24/II FF GN VH 15 (130)
City 1.24/II FF BP VH 15 (130)

HA 9
HA 9

HA 56
HA 57

-
-

DY 745
DY 745

-
-

-
-

City 1.24/II FF GN VV 12 (130)
City 1.24/II FF BP VV 12 (130)

HA 9
HA 9

HA 56
HA 57

-
-

-
-

DY 735
DY 735

-
-

City 1.24/II FF GN VH 8 (150)
City 1.24/II FF BP VH 8 (150)

HA 9
HA 9

HA 56
HA 57

-
-

-
-

-
-

-
-

City 1.24/II FF GN VH 15 (150)
City 1.24/II FF BP VH 15 (150)

HA 9
HA 9

HA 56
HA 57

-
-

DY 745
DY 745

-
-

-
-

City 1.24/II FF GN VV 12 (150)
City 1.24/II FF BP VV 12 (150)

HA 9
HA 9

HA 56
HA 57

-
-

-
-

DY 735
DY 735

-
-
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5. Główne wymiary
5.3 Rama montażowa

Standardowa rama 
montażowa

Rama montażowa z 
nadstawką

A 27.5 97.5
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5. Główne wymiary
5.4 Instalowanie kotła

Z ramą montażową z nadstawką (do zestawienia z podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 80 litrów)
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6. Schemat ideowy
6 Schemat ideowy

1. Zawór zasilania c.o.

2. Zawór zasilania c.w.u.

3. Zawór zasilania gazem

4. Zawór powrotu pierw. podgrzewacza c.w.u.

5. Zawór powrotu z c.o.

6. Śruba upustowa

7. Silnik zaworu przełączającego grzanie/c.w.u.

8. Zawór przełączający grzanie/c.w.u.

9. Manometr elektroniczny

10. Komora odpowietrzania

11. Silnik pompy obiegowej

12. Króciec pomiaru ciśnienia na palniku

13. Elektroda jonizacyjna

14. Naczynie wzbiorcze

15. Zawór ciśnienia wstępnego naczynia wzbiorczego

16. Odpowietrznik automatyczny

17. Wentylator

18. Króciec pomiaru ciśnienia

19. Presostat

20. Wymiennik główny

21. Czujnik temperatury zasilania c.o.

22. Termostat zabezpieczający

23. Komora spalania

24. Palnik

25. Elektrody zapłonowe

26. Modulator zaworu gazowego

27. Cewki bezpieczeństwa zaworu gazowego

28. Automat palnikowy/Transformator zapłonowy

29. Złączka pomiarowa ciśnienia zasilania gazem

30. Regulowany zawór gazowy

31. Zawór bezpieczeństwa obiegu grzewczego

32. Rura obejścia obiegu c.o.

33. Separator układu

�
�
�
�
�
�
�
�
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7. Konsola sterownicza
7 Konsola sterownicza

* tylko dla kotłów z podgrzewaczem

A
Wyświetlanie temperatury
Wyświetlacz pokazuje temperaturę zasilania (c.o.), względnie 
temperaturę c.w.u., jeżeli wystąpiło zapotrzebowanie

B

- Przycisk wyłączający podtrzymanie temperatury zasobnika 
ciepłej wody użytkowej i aktywowania trybu odpowietrzania*

W kotłach City z podgrzewaczem i regulatorem Easymatic lub 
Easyradio
1-sekundowy impuls umożliwia wyłączenie ładowania podgrzewacza 
c.w.u. do północy, niezależnie od programu czasowego ustawionego 
na regulatorze (Lampka B2 miga)
- Lampka B1 świeci się : Palnik jest włączony, aby podgrzać c.w.u.
- Lampka B2 nie świeci się : Brak odstąpienia
- Lampka B2 świeci się : Aktywny program podgrzewacza

W kotłach City bez regulacji
Lampka B1 świeci się : Palnik jest włączony, aby podgrzać c.w.u.
Przy wyłączeniu zasilania elektrycznego wybrany rodzaj pracy 
pozostaje zapamiętany.

- Pokrętło odstąpienia od utrzymania temperatury 
podgrzewacza c.w.u. i zmiany wartości zadanej zasilania 
głównego zasobnika*
- 1-sekundowy impuls umożliwia wyłączenie ładowania 
podgrzewacza c.w.u. do północy, niezależnie od programu 
czasowego ustawionego na regulatorze (wskaźniki B2 i L migają).
- pierwszy impuls 5-sekundowy pozwala wejść do menu regulacji 
maksymalnej temperatury zasilania dla podgrzewania podgrzewacza 
c.w.u (Nastawa fabryczna : 85 °C). pozostałe impulsy pozwalają 
obniżać temperaturę co 5°C aż do 55°C.
- drugi impuls 5-sekundowy pozwala opuścić menu. Domyślnie 
wyjście z menu następuje po 2 minutach.

C Wskaźnik "Wyłączenie awaryjne"

D Przycisk odblokowania
Do ponownego włączenia kotła po wyłączeniu awaryjnym

E

Przycisk "Kominiarz"
- Umożliwia pracę wymuszoną kotła grzewczego.
- Pierwszy impuls 5-sekundowy (Wyświetlacz ) : ustawia palnik w 

położenie P mini.
- Drugi impuls (Wyświetlacz ) : ustawia palnik w położenie 

P maxi.
F Przycisk "Instalator"

G

Przełącznik 3-pozycyjny trybu pracy
- WYŁ./Ochrona przd zamarznięciem/Odpowietrzenie
- ogrzewanie i ciepła woda (zima)
- Ciepła woda użytkowa (lato)

H
Lampka sygnalizacyjna pracy "c.o."
Lampka świeci się, gdy zawór przełączający grzanie/c.w.u. znajduje 
się w położeniu "grzanie" i pracuje pompa obiegowa

I
Nastawa temperatury c.o.
Zakres nastawy: 40 °C do 90 °C
(Punkt oporu - 75 °C)

J Wskaźnik "Jest płomień"
Lampka świeci się, gdy palnik pracuje

K
Ustawienie temperatury c.w.u.*
Zakres nastawy: 40 °C do 60 °C
(Punkt oporu - 55 °C)

L
Lampka sygnalizacyjna pracy "ciepła woda użytkowa"
Lampka świeci się, gdy zawór przełączający c.o./c.w.u. znajduje się 
w położeniu "c.w.u." i pracuje pompa ładująca.

M Wskaźnik ciśnienia
Podaje wartość ciśnienia w obiegu grzewczym od 0.5 do 2.5 bar
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8. Dane hydrauliczne pompy
8 Dane hydrauliczne pompy

8.1 Pompa obiegowa

Zintegrowana pompa obiegowa wyposażona jest w 3-biegowy silnik.
Standardowo silnik pompy ustawiony jest na najwyższy stopień.

x : Natężenie przepływu (l/godz.)
y : Wysokość tłoczenia (mWS)
PV : stopień dolny
MV : stopień średni
GV : stopień górny

8.2 Naczynie wzbiorcze

Kocioł fabrycznie wyposażony jest w 8 litrowe naczynie wzbiorcze
(Ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego 1 bar). Całkowitą
pojemność wodną wyznacza się na podstawie wysokości statycznej
instalacji oraz średniej temperatury 80°C (zasilanie : 90; powrót :70).

Kocioł może być wyposażony w naczynie wzbiorcze o pojemności 12
litrów jak wyposażenie dodatkowe specjalne (Ciśnienie wstępne
naczynia wzbiorczego : 0.75 bar).

�
�
�
�
�
�
�
�
�

x

wysokość statyczna (m) 5 6 7 8 9 10
Całkowita pojemność 
wodna 138 129 120 111 102 92

wysokość statyczna (m) 5 6 7 8 9 10
Całkowita pojemność 
wodna 213 204 195 186 177 167
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9. Instalowanie
9 Instalowanie

Budynki mieszkalne we Francji
Przepisy dotyczące instalowania i konserwacji
Instalowanie i konserwacja urządzenia muszą być wykonane przez
autoryzowaną firmę instalatorską zgodnie z obowiązującymi
krajowymi przepisami i normami :
- Zmienione rozporządzenie z 2 sierpnia 1977
Obowiązujące przepisy techniczne i bezpieczeństwa, które stosuje
się dla instalacji do spalania gazu i skroplonych węglowodorów w
budynkach mieszkalnych i ich pomieszczeniach dodatkowych.
- Norma DTU P 45-204
Instalacje gazowe (wcześniej DTU nr 61-1-Instalacje gazowe -
Kwiecień 1982 + załącznik nr 1 Lipiec 1984).
- Departamentalne przepisy sanitarne
Dla urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej:
- Wg przepisów obowiązujących w Polsce

Budynki użytku publicznego (Francja)
Przepisowe warunki instalacji
Instalacja i konserwacja urządzenia muszą być wykonane zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami, a szczególnie:
- Przepisami bezpieczeństwa dla ochrony przeciwpożarowej i dróg

ewakuacyjnych w budynkach użytku publicznego:
a. Ogólne zalecenia
Dla wszystkich urządzeń:
- Artykuły GZ - Instalacje do spalania gazu i skroplonych

węglowodorów
Następnie, z zastosowaniem:
- Artykuły CH - ogrzewanie, wentylacja, chłodzenie, klimatyzacja i

wytwarzanie pary i ciepłej wody/ciepłej wody użytkowej
b. Przepisy specjalne dla wszystkich typów budynków użytku

publicznego (szpitale, sklepy, itd.)

Nie wolno montować kotła nad źródłami ciepła bądź nad
kuchenkami

- Kocioł należy zamontować na stabilnej ścianie, aby wytrzymała
ciężar napełnionego wodą kotła wraz z armaturą.

- W celu zdejmowania i ponownego montażu obudowy zewnętrznej
kotła, wystarczy odstęp montażowy 15 mm.

- Dla ułatwienia prac konserwacyjnych zaleca się odstęp 50 mm.
- Stopień ochrony IPX4D pozwala na montaż kotła

w pomieszczeniach sanitarnych, z wyjątkiem stref ochronnych 1 i
2.

Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących
bezpieczeństwa.
Przy stosowaniu zaworów termostatycznych, ich montaż we
wszystkich grzejnikach nie jest wymagany.

W żadnym przypadku nie instalować zaworów
termostatycznych na grzejnikach w pomieszczeniu,
w którym zainstalowano czujnik pokojowy.

Kocioł posiada obejście, które umożliwia przepływ co najmniej 200 l/
godz..
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9. Instalowanie
S1 oraz S2: Wolna przestrzeń minimum 150 cm2

10 cm mini *: Odległość od przodu kotła do wnętrza zespołu
podłączeniowego
5 cm*: po obydwu stronach kotła

Certyfikat zgodności
Z zastosowaniem artykułu 25 poprawionego rozporządzenia
z 02.08.1977 i artykułu 1 poprawionego rozporządzenia z
05.02.1999, instalator musi wydać zaświadczenia zgodności,
zatwierdzone przez organy nadzoru budowlanego i bezpieczeństwa
instalacji gazowych:
- Różne modele (modele 1, 2 lub 3) przy wykonaniu nowej instalacji

gazowej,
- "Model 4", szczególnie po wymianie starego kotła na nowy.

W celu uniknięcia uszkodzenia kotła, nie wolno dopuścić
do zanieczyszczenia powietrza do spalania związkami
chloru i/lub fluoru, które są szczególnie korozyjne. Związki
te znajdują się, na przykład, w sprayach aerozolowych,
farbach, rozpuszczalnikach, produktach do czyszczenia,
proszkach do prania, detergentach, klejach, solach do
odśnieżania, itd.
W związku z tym:
- Unikać zasysania powietrza pochodzącego z
pomieszczeń, w których używa się tych produktów, takich
jak: salony fryzjerskie, pralnie, pomieszczenia
przemysłowe, chłodnie (ryzyko wycieku medium
chłodniczego), itd
- Nie przechowywać tych produktów w pobliżu kotła.
W razie korozji kotła i/lub jego elementów na skutek
oddziaływania związków chloru i/lub fluoru, gwarancja nie
będzie honorowana

9.1 Napełnianie instalacji i podłączenie

Ważne uwagi dotyczące obiegu grzewczego dla 
przygotowywania c.w.u.

Instalacje centralnego ogrzewania muszą być czyszczone
w celu pozbycia się osadów (miedź, pakuły, resztki po
lutowaniu) związanych z wykonywaniem instalacji, które
mogą doprowadzić do złego funkcjonowania (szumy w
instalacji, reakcje chemiczne między metalami). Z drugiej
strony, ważne jest aby chronić instalację centralnego
ogrzewania przed ryzykiem korozji, osadzania się kamienia
kotłowego i rozwoju mikrobiologicznego używając
inhibitora korozji dostosowanego do każdego rodzaju
instalacji (grzejniki stalowe lub żeliwne, ogrzewanie
podłogowe z pętlami grzejnymi z sieciowanego
polietylenu). Zaleca się zainstalowanie w przewodzie
powrotnym przed kotłem filtra siatkowego 100 µm

Zalecamy stosowanie produktów szeregu SENTINEL firmy GE BETZ
do uzdatniania zapobiegawczego i czyszczenia obiegów wody
grzewczej.

Umieszczenie kotła w nowej instalacji (wiek 
instalacji poniżej 6 miesięcy)

- Wyczyścić instalację za pomocą uniwersalnego środka
czyszczącego, aby usunąć osad (miedź, pakuły, lut).

- Przepłukać starannie instalację, aż woda będzie czysta i
pozbawiona zanieczyszczeń.

- Chronić instalację przed korozją i mrozem za pomocą inhibitora
korozji i środka przeciwzamrożeniowego (konsultować się z
producentem kotła).

Montaż kotła w starej instalacji
- Wykonać odszlamianie instalacji.
- Wyczyścić instalację za pomocą uniwersalnego środka

czyszczącego, aby usunąć osad (miedź, pakuły, lut).
- Przepłukać starannie instalację, aż woda będzie czysta i

pozbawiona zanieczyszczeń.
- Chronić instalację przed korozją i mrozem za pomocą inhibitora

korozji i środka przeciwzamrożeniowego (konsultować się z
producentem kotła).

9.1.1 Umieszczenie ramy montażowej

Podczas montażu ramy stosować się do informacji w Koli ramy.
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9. Instalowanie
9.1.2 Podłączenie wody i gazu

Podłączenie można wykonać od góry, od dołu lub od tyłu.

A. Obcinak do rur
B. Podłączenie od tyłu
C. Podłączenie od góry
D. Podłączenie od dołu

Podłączenie co.
Złączka rurowa miedziana do podłączenia rury o średnicy
wewnetrznej 16/18 lub zewnętrznej 20/22.

Podłączenie c.w.u.
Złączka rurowa miedziana do podłączenia rury o średnicy
wewnetrznej 14/16 lub zewnętrznej 18/20.
W rejonach, gdzie woda zawiera wapń (dH>25) zaleca się
zastosowanie przed kotłem środka zmiękczającego.

Podłączenia gazu
Przestrzegać odpowiednich przepisów, w szczególności
dotyczących instalacji gazowych NF P45-204.
Zgodnie z przepisami z dnia 02.08.77 ramy montażowe muszą być
dostarczane z gazowymi zaworami odcinającymi, które muszą być
zamontowane jak najbliżej kotła, ponieważ:
- Instalacja gazowa wykonana jest na "sztywno"
- Podczas demontażu kotła gazowy zawór odcinający pozostaje na

ramie montażowej i może być zaślepiony nakrętką 3/4" z płaską
uszczelką.

Przewidziano złączkę rurową miedzianą dla przewodu miedzianego
o średnicy wewnętrznej 16/18.

Ciśnienie robocze

A. Zasilanie c.o.Ø18
B. Ciepła woda użytkowa Ø16
C. Króciec podłączenia gazu  Ø18
D. Woda zimna Ø16
E. Powrót Ø18
F. Ø18 zewn.
G. Ø20 wewn.

Do połączeń przewodów instalacji gazowej stosować
złączki dostępne w handlu.

Rodzaj gazu Ciśnienie robocze

gaz ziemny H (G20) 20 mbar
gaz ziemny L (G25) 25 mbar
Gaz butan (G30) 29 mbar
Gaz propan (G31) 37 mbar
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9. Instalowanie
9.1.3 Podłączenie odprowadzenia wody

Odprowadzenie do kanalizacji (średn. 32) dostarczane
wraz z tylną ramą montażową należy montować dopiero po
zlutowaniu rur miedzianych. Do jego mocowania służy
śruba plasgob 4x12 SP, która znajduje się na prawej listwie
narożnej ramy. Podłączenie do kanalizacji wykonuje się
poprzez syfon.

9.1.4 Montaż kotła

 Zdjąć z rur korki z tworzywa sztucznego.
 Nakładać kocioł nad zespołem armatury, aż do zatrzaśnięcia

ramy montażowej.
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9. Instalowanie
 Ostrożnie przesunąć kocioł do dołu. Założyć 5 uszczelek
dostarczanych w kieszeni z instrukcjami obsługi.

 Wyjąć szpilki utrzymujące.
 Dokręcić nakrętki, lecz nie za mocno.
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9. Instalowanie
9.1.5 Kryzy wentylatora wyciągowego

Dla dopasowania przepływu w obrębie systemu doprowadzenia
powietrza - odprowadzenia spalin, na wlocie i (lub) na wylocie
wentylatora należy zamontować kryzę zgodnie z poniższą tabelą :
• Poziomy przewód powietrzno-spalinowy (Typ C12) średnica 

60/100

dla Włoch

* montaż fabryczny

Przy połączeniu poziomego przewodu powietrzno-
spalinowego z elementem pionowym L1 więcej niż 250
mm, niezbędne jest włożenie odskraplacza kondensatu,
średnica 60/100, zaraz za wylotem kotła. Strata obciążenia
od odskraplacza, średnica 60/100, wynosi około 1.4.

L1 + L2 < 2.6 m

1 kolano 90° (średnica 60/100) równoważy 1.1m odcinka
prostego.

1 kolano 45° (średnica 60/100) równoważy 0.9m odcinka
prostego.

Konfiguracja
średnica 60/100

Długość L

Kryza
średn. 70*

Kryza
średn. 46

< 1 m X X
1m do 2m X
2m do 3m X
3m do 4m

Konfiguracja
średnica 60/100

Długość L

Kryza
średn. 70*

Kryza
średn. 44

Kryza
średn. 46

< 1 m X
1m do 2m X
2m do 3m X
3m do 4m

a Odskraplacz obowiązkowo
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9. Instalowanie
• Poziomy przewód powietrzno-spalinowy (Typ C12) średnica 
80/125

dla Włoch

* montaż fabryczny

L : maxi 8m

1 kolano 90° (średnica 80/125) równoważy 1.1m odcinka
prostego.

1 kolano 45° (średnica 80/125) równoważy 0.8m odcinka
prostego.

1 trójnik z rewizją 90 (średnica 80/125) równoważy 2.1m
odcinka prostego.

• Przewód 3 CE (Typ C42) - średnica 60/100

* montaż fabryczny

Konfiguracja
średnica 80/125

Długość L

Kryza
średn. 70*

Kryza
średn. 44

Kryza
średn. 46

1m X
2m X
3m X
4m X
5m X
6m X
7m

Konfiguracja
średnica 80/125

Długość L

Kryza
średn. 70*

Kryza
średn. 44

Kryza
średn. 46

1m X
2m X
3m X
4m X
5m X
6m X
7m X

Konfiguracja Kryza
średnica 70*

Kryza
średnica 46

< 2m brak kryzy
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9. Instalowanie
• Pionowy przewód powietrzno-spalinowy (Typ C32) średnica 80/125

Zabrania się prostowania lub obcinania sztucerów i kolan.
Na odcinkach, na których uzyskanie dokładnej długości
przy użyciu sztucerów nie jest możliwe, zastosować mufę
kompensacyjną. Pierścienie podtrzymujące umieścić na
sztucerach w odległości co najmniej jednego metra.
Pierścienie nie mogą być montowane na mufach
kompensacyjnych. Przy przejściu przez strop koniecznym
jest użycie osłon (nie dostarczane) w celu oddzielenia
sztucerów.

Stan kanału można sprawdzić później poruszając mufę
kompensacyjną.

1 kolano 87° (średnica 80/125) równoważy 1.1m odcinka
prostego. 1 kolano 45° (średnica 80/125) równoważy 0.8m
odcinka prostego.

dla Włoch

* montaż fabryczny

L3

A Instalacja bez kolana - Maksymalna długość L1 : 10 m
B Instalacja z 2 kolanami 45°

Długość L1 + L2 + L3 : 8.4 m
Maksymalna długość L2 : 3 m

C Instalacja z 2 kolanami 90°
Długość L1 + L2 + L3 : 7.8 m
Maksymalna długość L2 : 2 m

a Kształtka podłączeniowa/przejściowa z kolektorem kondensatu
b 1 kolano 45
c 1 kolano 90

Konfiguracja
średnica 80/125

Długość L

Kryza
średn. 70*

Kryza
średn. 44

Kryza
średn. 46

1m X
2m X
3m X
4m X
5m X
6m X
7m

7<L<10m

Konfiguracja
średnica 80/125

Długość L

Kryza
średn. 70*

Kryza
średn. 44

Kryza
średn. 46

1m X
2m X
3m X
4m X X
5m X X
6m X
7m X

7<L<10m
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9. Instalowanie
• Oddzielne przewody (Typ C52) średnica 80

L = LF + LA = 12 m maksimum

* montaż fabryczny

Dla uzyskania dostępu do kryz, postępować jak pokazano poniżej :

Zdjąć przednią płytę obudowy (4 klamry szybkozamykające).
Odkręcić 4 śrub mocujących wentylator.
Wyjąć kryzę Ø70. Ponownie umieścić płytę nośną przy użyciu 3

śrub mocujących.
Wsunąć drugą kryzę (dostarczana w woreczku z instrukcjami) do

otworu wylotu wentylatora.
Podczas ponownego montażu postępować w odwrotnej

kolejności do demontażu.

a Wentylacja (100 cm2 minimum)
b Deskowanie klasy M1
c Przepust uszczelniony
d Pokrywa wyczystkowa
e Otwory (50 cm2)

 Konfiguracja z 
oddzielnymi 

przewodami średnica 
80

Kryza
średnica 44

Kryza
średnica 46

Kryza
średnica 70*

L<7m X
7<L<8m X
9<L<12m

Lmax = 12m
2105/12/2006 - 300017581-001-D City 1.24/II FF GN - City 1.24/II FF B/P



9. Instalowanie
9.1.6 Odzyskanie kondensatu

W przypadku przewodu powietrzno-spalinowego poziomego lub
poziomego z cząścią pionową, należy podłączyć odprowadzenie
kondensatu do elementu odprowadzającego zgodnie z instrukcją
dołączoną do adaptera 80/125 lub 60/100.

9.1.7 Montaż poziomych lub pionowych przewodów powietrzno-spalinowych i ich wyposażenie dodatkowe

Przestrzegać instrukcji dołączonej do pakietu.

9.1.8 Podłączenie elektryczne (230 V)

Kotły dostarczane są z 3-żyłowym kablem zasilającym (długość
kabla ok. 1.5 m).
Urządzenie musi być zasilane przez obwód posiadający jeden
wyłącznik wielobiegunowy o rozwarciu styków ponad  3 mm lub
gniazdko prądowe.

Podłączenia elektryczne do kotła muszą być wykonywane
przez uprawnionego elektryka, bezwzględnie po
odłączeniu zasilania elektrycznego.

Przy podłączeniu do sieci, fazę należy przyłączyć do przewodu
koloru brązowego, zero do niebieskiego a uziemienie do przewodu
żółto/zielonego. Jeżeli przewody zostaną zamienione, nie będzie
działało wykrywanie płomienia przy pomocy jonizacji. Wyłączenia
zabezpieczające kocioł.
22 City 1.24/II FF GN - City 1.24/II FF B/P 05/12/2006 - 300017581-001-D



9. Instalowanie
9.1.9 Podłączenie wyposażenia dodatkowego

Podłączenie wyposażenia dodatkowego wykonuje się z tyłu konsoli
sterowniczej pod małą klapką.

Odkręcić 2 śruby mocujące konsolę.
Odchylić osłonę konsoli sterowniczej.
Wyciągnąć do siebie małą klapkę.
Wykonać podłączenia elektryczne zależnie od posiadanego
wyposażenia dodatkowego :.

Zdalne sterowanie dialogowe Easymatic (Pakiet 
FM 50) lub  Easyradio (Pakiet AD 201) z lub bez 
czujnika temperatury zewnętrznej (Pakiet FM 46)

W przypadku klasycznych instalacji zaleca się, aby termostat kotła
ustawić na wartość mniejszą lub równą 75°C.

Przestrzegać instrukcji zdalnego sterowania.

Programowalny termostat pokojowy (Pakiet AD 
137) lub  Bezprzewodowy termostat pokojowy 
programowalny (Pakiet AD 200) lub  Termostat 
pokojowy nie programowalny (Pakiet AD 140).

Zdemontować mostek podłączenia TAM.

Podłączyć w sposób dowolny dwa przewody czujnika
temperatury zewnętrznej TAM.

Przestrzegać instrukcji dołączonych do termostatów.

Płytka + czujnik dla jednego zaworu mieszającego
(Pakiet AD 202)

Przestrzegać instrukcji dołączonej do pakietu.

Czujnik temperatury zewnętrznej (Pakiet FM 46)
Przestrzegać instrukcji dołączonej do pakietu.

Jeżeli mamy do dyspozycji czujnik pomieszczenia
dwuprzewodowy o stykach beznapięciowych, można go tu
zastosować.
W tym celu :
- Zdemontować mostek podłączenia TAM
- Podłączyć w sposób dowolny dwa przewody czujnika
temperatury zewnętrznej TAM.

Podłączenia można wykonać za pomocą dwużyłowego
przewodu elektrycznego o przekroju do 2x 1.5 mm2.

Moduł kompaktowy 2 obiegi grzewcze (EA 104) + 
Armatura połączeniowa (EA 106)

Przestrzegać instrukcji dołączonej do pakietu.

TAM
SB

1 2 3

BUS
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9. Instalowanie
9.2 Zasada pracy pompy

1 W trybie pracy  (c.w.u.) lub z Easymatic w trybie pracy  , pompa pracuje podczas przygotowywania c.w.u.. Pompa 
wyłączy się po 30 sekundach od zakończenia podgrzewania c.w.u.. Zawór przełączający grzanie/c.w.u. pozostaje w 
położeniu c.w.u..

2 W trybie  +  (Ciepła woda użytkowa + c.o.)

A Bez czujnika pomieszczenia Easymatic
Stała praca pompy.

B Z termostatem pomieszczenia
- Przełącznik w położeniu 1 : Stała praca pompy
- Przełącznik w położeniu 2 : Pompa zostaje zatrzymana po upływie 15 minut po rozwarciu styków przekaźnika termostatu pomieszczenia. 
Pompa po 30 sekundach po zapotrzebowaniu na ciepło zostaje zatrzymana, gdy styk przekaźnika czujnika temp. pomieszczenia jest 
otwarty. Zawór przełączający pozostaje w położeniu "c.w.u.".
- Przełącznik w położeniu 3 : Pompa zostanie zatrzymana po 30 sekundach od rozwarcia styków czujnika pomieszczenia. Pompa po 30 
sekundach po zapotrzebowaniu na ciepło zostaje zatrzymana, gdy styk przekaźnika czujnika temp. pomieszczenia jest otwarty. Zawór 
przełączający pozostaje w położeniu "c.w.u."

C Z Easymatic lub Easyradio
- Przełącznik w położeniu 1 : Stała praca pompy.
- Przełącznik w położeniu 3 : Jeżeli temperatura pomieszczenia nie jest prawidłowa, pompa pozostaje w trybie działania ciągłego. Gdy 
temperatura pomieszczenia jest zbyt wysoka, pompa zatrzyma się po 15 minutach. Jeżeli po podgrzewaniu c.w.u. temperatura 
pomieszczenia jest zbyt wysoka, pompa zatrzyma się po 30 sekundach. Zawór przełączający pozostanie w pozycji c.w.u..
- Przełącznik w położeniu 2 : W trybie dziennym funkcja jak na przełączniku w położeniu 1. W trybie nocnym funkcja jak na przełączniku w 
położeniu 3.

D Z Easymatic lub Easyradio + Czujnik temperatury zewnętrznej
Przestrzegać instrukcji dołączonej do pakietu.

Położenie przełącznika nie ma już wpływu na regulator.
3 W trybie . Pompa jest wyłączona. Gdy temperatura kotła spadnie poniżej 10°C, pompa włączy się, aby zapewnić ochronę 

przeciwzamrożeniową kotła.

TAM
SB

1 2 3

BUS
24 City 1.24/II FF GN - City 1.24/II FF B/P 05/12/2006 - 300017581-001-D



9. Instalowanie
9.2.1 Montaż obudowy zewnętrznej

Przednią pokrywę montuje się po uruchomieniu.
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10. Ciśnienie rozruchowe, oznakowanie kalibrowanych dysz i kryz - zawory gazowe
10 Ciśnienie rozruchowe, oznakowanie kalibrowanych 
dysz i kryz - zawory gazowe

10.1 Wyposażenie

10.2 Ciśnienie na palniku i natężenie przepływu gazu

* 1013 mbar 15 °C

Dysze palników (średnica mm)
Gaz ziemny (GZ50)H i (GZ35)L 1.35

butan/propan 0.8

Kryza (średnica mm)
Gaz ziemny (GZ50)H i (GZ35)L 5.2

butan/propan 4.2

Moc nominalna minimalna

Ciśnienie na palniku

gaz ziemny H mbar 7.4 0.8
gaz ziemny L mbar 9.1 1.3

butan mbar 18.8 2.5
propan mbar 24.5 3.3

Natężenie przepływu*

gaz ziemny H m3/h 2.79 1.01

gaz ziemny L m3/h 2.97 1.07
butan kg/h 2.08 0.75

propan kg/h 2.05 0.75
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11. Uruchomienie
11 Uruchomienie

Pierwsze uruchomienie musi być wykonane przez
autoryzowanego instalatora.

11.1 Kontrole przed uruchomieniem

Sprawdzić na tabliczce znamionowej czy kocioł przewidziany
jest na gaz znajdujący się w sieci. Jeżeli nie : patrz
"Przystosowanie do innego rodzaju gazu".

Otworzyć gazowy zawór odcinający .

Odkręcić 2 boczne śruby mocujące konsolę.

Odchylić konsolę sterowniczą do przodu.

Sprawdzić ciśnienie zasilania gazem w kotle mierząc ciśnienie
na króćcu pomiaru ciśnienia  na zaworze gazowym i
porównać z wartością na tabliczce znamionowej.

Zakręcić śrubę w króćcu pomiarowym gazu.

Sprawdzić szczelność przyłączy gazowych i wodnych.

Umieścić z powrotem konsolę w położeniu pierwotnym.

Zamocować 2 śrubami poprzecznymi.

Ciśnienie robocze
20 mbar : gaz ziemny H
25 mbar : gaz ziemny L
29 mbar : butan
37 mbar : propan

11.2 Podłączenie kotła do instalacji elektrycznej

Sprawdzić, czy 3-stopniowy przełącznik znajduje się w położeniu
Wył/Ochr.przeciwzamr./odpowetrzanie. Następnie włączyć kocioł
przez podłączenie kabla zasilającego lub użycie wyłącznika
głównego.
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11. Uruchomienie
11.3 Napełnienie instalacji wodą

Otworzyć zawory 1, 2*, 3* i 4 (klucz 8 mm).

Sprawdzić czy odpowietrznik automatyczny znajdujący się u
góry naczynia wzbiorczego jest otwarty.

Napełnić instalację poprzez 2 zawory 5 i 6.

Naciskać przez 5 sekund przycisk B, aby przełączyć kocioł w
tryb "Odpowietrzanie", w którym pompa pracuje i możliwe jest
wprawienie w ruch 2 zaworu przełączającego.

Każde krótkie użycie przycisku E przełącza zawór
przełaczający w zależności od pozycji wyjściowej, w położenie
"ogrzewanie" (wyświetlenie P.c na wyświetlaczu) lub "c.w.u."
(wyświetlenie PE na wyświetlaczu). Zaleca się napełnianie do
momentu uzyskania ciśnienia wody 1.5 do 2 bar.

Przez dłuższe naciskanie przycisku B (conajmniej 5 sekund)
następuje powrót do normalnej konfiguracji konsoli; Jeżeli nie
zostanie naciśnięty żaden przycisk, to po 4 minutach nastąpi
powrót do konfiguracji podstawowej konsoli.

Zawory 5 i 6 dobrze zamknąć.

* jeżeli jest podłączony podgrzewacz c.w.u.

11.4 Włączenie i wyłączenie kotła

Zapłon
- wyłącznik ustawić w pozycji .
- Jeżeli zamontowany został termostat lub zdalne sterowanie

dialogowe, ustawić je w tryb "zapotrzebowanie na ciepło".

WYŁ.
- Ustawić pokrętło w położeniu "Wył./Ochr.przeciwzamr./

Odpowietrz.. Kocioł przechodzi do trybu gotowości. Na
wyświetlaczu wyświetlany jest symbol " ..".

Kocioł chroniony jest przeciwzamrożeniowo jeżeli pozostaje
zasilany elektrycznie.
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11. Uruchomienie
11.5 Odpowietrzenie

Otworzyć korek odpowietrznika automatycznego u góry z tyłu
kotła.
Dla przeprowadzenia operacji odpowietrzenia rozpoczętej przy
napełnianiu instalacji wodą wywołać na przemian zapotrzebowanie
na grzanie i c.w.u.

Instalacja grzewcza
Sprawdzić prawidłowe odpowietrzenie całej instalacji.

11.6 Kontrole i ustawienia w trakcie uruchamiania

11.6.1 Sprawdzenie ciśnienia palnika

Odkręcić o kilka obrotów śrubę wewnątrz króćca pomiarowego w
palniku.

Podłączyć manometr do króćca pomiaru ciśnienia.

Sprawdzić ciśnienie w instalacji : patrz "Ciśnienie rozruchowe,
oznakowanie kalibrowanych dysz i kryz - zawory gazowe.
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11. Uruchomienie
11.6.2 Sprawdzenie ciśnienia na palniku przy ciśnieniu znamionowym (max.)

Wywołać działanie palnika przy maksymalnej mocy :
Naciskać przycisk E przez 5 sekund. Na wyświetlaczu A
wyświetla się .

Nacisnąć krótko ten sam przycisk. Na wyświetlaczu A
wyświetla się .

Sprawdzić ciśnienie w instalacji. patrz "Ciśnienie rozruchowe,
oznakowanie kalibrowanych dysz i kryz - zawory gazowe.

Jeżeli różnica jest istotna, upewnić się, czy kocioł jest
prawidłowo wyposażony dla dostarczanego gazu.

W celu powrotu do konfiguracji podstawowej, krótko nacisnąć
przycisk E.

Po przeprowadzeniu pomiaru pamiętać o zamknięciu
śruby pomiaru ciśnienia.

Powtórzyć kontrolę gazoszczelności króćca pomiarowego
1.

11.6.3 Kontrola bezpieczeństwa palnika

Przerwać zasilanie gazem przy włączonym palniku przez
zamknięcie gazowego zaworu odcinającego.

Sprawdzić reakcję urządzenia bezpieczeństwa :Wskaźnik
alarmu C powinien się zaświecić, a wyświetlacz A wskazywać
naprzemian AL i cA.

Otworzyć gazowy zawór odcinający. Wcisnąć przycisk
odblokowania D sterownika.
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12. Przystosowanie do innego rodzaju gazu
12 Przystosowanie do innego rodzaju gazu

Kotły w wersji City 1.24/II FF GN są wyposażone fabrycznie do pracy
z gazem ziemnym. Kotły w wersji City 1.24/II FF B/P są wyposażone
fabrycznie do pracy z propanem/butanem (dla Włoch: tylko przy
propan).

Czynności opisane poniżej muszą być wykonane przez
autoryzowanego instalatora.

12.1 Demontaż palnika

Odłączyć zasilanie elektryczne i dopływ gazu do kotła.

Zdjąć pokrywę przednią (2 śruby u góry).
Zdjąć przednią płytę obudowy (4 klamry szybkozamykające).

Wyjęcie płyty przedniej komory spalania (2 śruby w górnej części
+ 2 nakrętki skrzydełkowe)

Zdjąć 2 elektrody zapłonowe z wtyku i odłączyć od zaworu
gazowego.

Odłączyć przewód elektrody jonizacyjnej.
Odkręcić nakrętkę 3/4" pod palnikiem.
Odkręcić 4 śruby mocujące palnik na podstawie. Wykorzystać

namagnesowany wkrętak.
Wyjąć palnik.

8
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12. Przystosowanie do innego rodzaju gazu
12.2 Wymiana dysz

12.3 Wymiana kryzy

Odkręcić nakrętkę 3/4" w górnej części zaworu gazowego.

Zdjąć zawór płytkowy i 2 uszczelki.

Umieścić nowy zawór płytkowy na armaturze gazowej
pomiędzy jego 2 nowymi uszczelkami.

12.3.1 Montaż

Podczas ponownego montażu postępować w odwrotnej kolejności
do demontażu.

Podłączyć kable do elektrod zapłonowych.

Przyłączyć elektrodę jonizacyjną.

Zamontować przednią płytę komory spalania.

Zamontować przednią płytę obudowy.

Wykonanie kontroli szczelności instalacji gazowej kotła.

Dysze palników
(średnica mm)

Gaz ziemny (GZ50)H i 
(GZ35)L 1.35

butan/propan 0.8

Kryza
(średnica mm)

Gaz ziemny (GZ50)H i 
(GZ35)L 5.2

butan/propan 4.2
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12. Przystosowanie do innego rodzaju gazu
12.3.2 Regulacja zaworu gazowego

Gaz ziemny (GZ50)H i (GZ35)L, butan oraz propan
Wartości w kotle należy mierzyć manometrem przyłączonym do
króćca pomiarowego na wyjściu zaworu A w sposób następujący :

Odłączyć zasilanie elektryczne  kotła.

Zdjąć pokrywkę ochronną.
Sprawdzić, czy nakrętka jest wkręcona do oporu (klucz fajkowy

10 mm).
Wyjąć 2 przewody modulatora zespołu.

Ponownie załączyć zasilanie elektryczne.

Włączyć palnik.

Przy pomocy wkrętaka krzyżowego i śruby *1 nastawić
odpowiednie ciśnienie na żądany zakres modulacji.

Wyłączyć palnik.

Odłączyć zasilanie elektryczne  kotła.*

Zdjąć czerwony pierścień modulatora.
Ponownie załączyć zasilanie elektryczne.

Zapalić palnik bez ponownego podłączania 2 przewodów
modulatora.

Nakrętką E ustawić odpowiednie ciśnienie na zakres modulacji
(klucz fajkowy 15 mm)..

Wyłączyć i uruchomić kocioł dla sprawdzenia, czy ciśnienie
ciągle jest prawidłowe.

Wyłączyć kocioł. Odłączyć zasilanie elektryczne  kotła.

Założyć nowy czerwony pierścień (Klucz 17-mm).

Odłączyć manometr. Dokręcić śrubę miernika ciśnienia.
Wykonanie kontroli szczelności instalacji gazowej kotła.

Rodzaj gazu Nastawa ciśnienia
Gaz ziemny H lub L 5 ± 0.2 mbar
butan lub  propan 15 ± 0.2 mbar

Rodzaj gazu Nastawa ciśnienia
Gaz ziemny H lub L 11 ± 0.2 mbar
butan lub  propan 6 ± 0.2 mbar
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12. Przystosowanie do innego rodzaju gazu
12.3.3 Nastawa minimalnego ciśnienia

Gaz ziemny (GZ50)H i (GZ35)L, butan oraz propan
Nastawić ciśnienie na palniku z tyłu armatury gazowej. Wartości w
kotle należy mierzyć manometrem przyłączonym do króćca
pomiarowego na wyjściu zaworu 1 w sposób następujący :

Włączyć zasilanie elektryczne.

Zapalić palnik bez ponownego podłączania 2 przewodów
modulatora (ogrzewanie pracuje z mocą minimalną).

Nastawić ciśnienie minimalne plastikową śrubą.
- Przy pokręcaniu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek

zegara ciśnienie zwiększa się.
- Przy pokręcaniu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek

zegara ciśnienie zmniejsza się.
Po wykonaniu nastawy wyłączyć ogrzewanie i zasilanie
elektryczne.

Umieścić z powrotem pokrywę.

Podłączyć z powrotem 2 przewody modulatora.
Odnośnie sprawdzenia ciśnienia na palniku przy mocy
znamionowej : patrz "Sprawdzenie ciśnienia palnika".

Odłączyć manometr. Dokręcić śrubę miernika ciśnienia.
Wykonanie kontroli szczelności instalacji gazowej kotła.

12.4 Naklejenie etykiety "Rodzaj gazu"

Nakleić etykietkę informującą dla jakiego rodzaju gazu kocioł został
ustawiony.
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13. Zawór mieszający
13 Zawór mieszający

Tak opróżnia sie kocioł :
Ustawić pokrętło w położeniu "Wył./Ochr.przeciwzamr./
Odpowietrz.. przewidzieć odbieralnik.

 Zamknąć zawór gazowy.
 Zamknąć zawory odcinające wody (Klucz 8-mm).

 Podłączyć przewód elastyczny o średnicy wewnętrznej 8 mm do
króćca spustowego.

 Odkręcić śrubę spustową.

* *Podłączenia wymagane, gdy kocioł jest podłączony do
podgrzewacza wody.
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14. Konserwacja
14 Konserwacja

Prace konserwacyjne mogą przeprowadzać tylko autoryzowani
instalatorzy.

14.1 Wymiennik główny

Okresowo sprawdzać zanieczyszczenie głównego wymiennika.
Zależnie od jakości powietrza, na końcówkach przewodów
mogą tworzyć się osady.

Odłączyć zasilanie elektryczne  kotła.
Zamknąć doprowadzenie gazu do kotła.

 Zdjąć pokrywę przednią (2 śruby u góry).
 Zdjąć przednią płytę obudowy (4 klamry szybkozamykające).
Wyjęcie płyty przedniej komory spalania (2 śruby w górnej części

+ 2 nakrętki skrzydełkowe).
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14. Konserwacja
Odłączyć przewód elektrody jonizacyjnej. Wyciągnąc z wtyku
kabel elektrod zapłonowych.

Zdjąć płyty boczne komory spalania.
Odkręcić nakrętki 3/4" wymiennika (klucz 30).

Wyjąć główny wymiennik w kierunku do siebie. Przy ponownym montażu głównego wymiennika :
- Przesmarować gwinty podłączeń wymiennika;
- Wymienić uszczelki;
- Dokręcić nakrętki, lecz nie za mocno.

14.2 Palnik

Raz w roku sprawdzić stan palnika. Czyścić palnik miękką, suchą
szczotką. W razie potrzeby przemyć go bardzo gorącą wodą z
detergentem. Starannie spłukać.
Odnośnie demontażu palnika : patrz "Demontaż palnika".
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15. Schemat elektryczny
15 Schemat elektryczny
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16. Kody usterek
16 Kody usterek

Gdy wystąpi usterka, wyświetlacz pokazuje komunikat alarmu.
Naprzemiennie wyświetlany jest symbol AL i kod usterki, który
określa rodzaj usterki.

16.1 Alarm bezpieczeństwa

16.2 Alarm czujników

16.3 Wyszukiwanie usterek

a) Aby wykonać start kotła nacisnąć przycisk .
b) Jeżeli także druga próba startu będzie nieudana :należy wezwać
do kotła autoryzowany serwis.

Kod alarmu Znaczenie
cA Usterka zapłonu
cI Usterka jonizacji
tS Alarm - przekroczenie temperatury
PA Niski poziom wody
cd Błąd komunikacji z automatem palnikowym (strona płyty głównej)
F0 Brak odprowadzenia spalin przewodem powietrzno-spalinowym (presostat otwarty)
F1 Zakłócony ciąg lub usterka presostatu
c8 Usterka wewnętrzna automatu palnikowego
A1 Błąd komunikacji z automatem palnikowym (strona automatu)
TH Przerwana komunikacja ze zdalnym sterowaniem dialogowym

Kod alarmu Znaczenie
40 Usterka w czujniku zewnętrznym

41 lub  42 Usterka czujnika zasilania ogrzewania podłogowego
50 lub  51 Uszkodzony czujnik temperatury zasilania c.o.

54 Usterka w czujniku podgrzewacza
58 lub  59 Usterka manometru elektronicznego
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17. Pomoc w diagnostyce
17 Pomoc w diagnostyce

Po dłuższym naciśnięciu przycisku F (przez 5 sekund) można
konfigurować konsolę dla wyświetlania  parametrów : to jest jaka
zależność istnieje między diodami iluminescencyjnymi wskaźnika
ciśnienia M i wartością wyświetlaną w miejscu A.
Następnie po każdym naciśnięciu wyświetlane są pozostałe
parametry :

- po krótkim naciśnięciu przycisku E ukazuje się parametr
poprzedni.

- po długim naciśnięciu przycisku E (minimum 5 sekund) ukazuje się
podstawowa konfiguracja konsoli..

- Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, to po 4 minutach
nastąpi powrót do konfiguracji podstawowej konsoli.

Należy uwzględnić wyłącznie niżej wymienione parametry.

Legenda

1. Lampka nie świeci
się

2. Lampka świeci się
na zielono

3. Lampka świeci się
na czerowno

Wskazywanie zmierzonych wartości 
czujników kotła lub wskazywanie  brak 

pomiaru

Wyświetlenie pomiaru czujnika c.w.u., w 
przeciwnym razie brak pomiaru

Wyświetlenie pomiaru czujnika przerywacza 
ciągu w przypadku kotła podłączonego do 
komina, w przeciwnym razie brak pomiaru

Wyświetlenie pomiaru czujnika zasilania B, 
w przeciwnym razie brak pomiaru

��������
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17. Pomoc w diagnostyce
Wyświetlenie wartości zadanej grzania. 
Wyświetlenie dopuszcza punkty .. jeżeli 
wartość zadana została obliczona przez 
regulator.

Wyświetlenie wartości zadanej c.w.u. 
Wyświetlenie dopuszcza punkty .. jeżeli 
wartość zadana została obliczona przez 
regulator, w przeciwnym razie brak pomiaru

Wartość zadana zasilania zasobnika 
głównego, w przeciwnym razie brak 
wyświetlenia

Moc ogrzewania, wydrukowana w % mocy 
całkowitej

Rozpoznawanie zdalnego sterowania 
dialogowego i termostatu pomieszczenia
c brak zdalnego sterowania dialogowego
c. wykryte zdalne sterowanie dialogowe
t brak mostka termostatu pomieszczenia
t. wykryty mostek termostatu 
pomieszczenia

Praca pompy i położenie zaworu 
przełączającego
P.c pompa pracuje/zawór w położeniu "c.o."
PE pompa wyłączona/zawór w położeniu 
c.w.u.

Typ kotła
Wersja FF, wentylator
Wersja Ch, komin
Wersja uc, VMC

Nr pamięci EPROM
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17. Pomoc w diagnostyce
Gwarancja

Gratulujmy Pa stwu zakupu naszego nowego urz dzenia i

jednocze nie dzi kujemy za Wasze zaufanie.

Chcemy zwóci  uwag  na fakt, e zakupione przez Pa stwa

urz dzenie zachowa swe pocz tkowe cechy je li b dzie

regularnie sprawdzane i konserwowane.

Autoryzowany instalator i nasza sie  serwisu gwarancyjnego jest

oczywi cie stale do Pa stwa dyspozycji.

Warunki gwarancji

Pa stwa urz dzenie obj te jest umown  gwarancj , dotycz c

ka dej wady fabrycznej licz c od daty zakupu na fakturze

instalatora.

Czas trwania gwarancji zaznaczony jest w karcie gwarancyjnej.

Jako producent nie ponosimy odpowiedzialno ci za szkody

powsta e na skutek z ego u ytkowania urz dzenia, b dnej jego

instalacji lub niedostatecznej konserwacji  (musz  Pa stwo

zadba  o to, aby instalowanie by o przeprowadzone przez

autoryzowanego instalatora).

Nie ponosimy odpowiedzialno ci za szkody materialne,

niematerialne lub uszkodze  cia a osób spowodowane instalacj

sprzeczn  z:

- zarz dzeniami prawnymi lub ustawowymi lub wprowadzonymi

przez w adze lokalne

- zarz dzeniami krajowymi, czy lokalnymi, szczególnie

dotycz cymi instalacji

- naszymi instrukcjami i zaleceniami dotycz cymi instalacji

odnoszacymi si  do regularnej konserwacji urz dze

- lub wykonanych nie fachowo

Nasza gwarancja ogranicza si  tylko do wymiany lub naprawy

uszkodzonych cz ci przez nasze s u by techniczne z

wy czeniem kosztów robocizny, dojazdów i transportu.

Nasza gwarancja nie pokrywa wymiany lub naprawy cz ci w

wyniku zwyk ego zu ycia, z ego u ytkowania, interwencji osób

niewykwalifikowanych, braku lub niedostatecznego nadzoru lub

konserwacji, nieodpowiedniego zasilania elektrycznego i

u ywania nieodpowiedniego lub z ej jako ci paliwa.

Cz ci takie jak silniki, pompy, zawory elektryczne, itd. s  obj te

gwarancj  tylko w sytuacji gdy nigdy nie by y demontowane.

Francja

Zapisy, które poprzedzaj  nie wy czaj  korzy ci na rzecz

nabywaj cego prawn  gwarancj  ustanowion  w artyku ach

1641 do 1548 Kodeksu Cywilnego.

Belgia

Zapisy,dotycz ce gwarancji, które poprzedzaj  nie wy czaj

korzy ci, w danym przypadku, na rzecz kupuj cego wed ug

zapisów prawnych stosowanych w Belgii, dotycz cych ukrytych

wad.

Szwajcaria

Gwarancja dotyczy sprzeda y, sposobu dostawy jak i warunków

gwarancji firm, które sprzedaj  nasze urz dzenia.

Polska

Warunki gwarancji s  umieszczone na karcie gwarancyjnej.

Pozosta e kraje

Powy sza informacja nie ogranicza mo liwo ci dochodzenia

roszcze  odno nie wad ukrytych w oparciu o przepisy krajowe..
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18 Części zamienne - City 1.24/II FF GN - City 1.24/II FF 
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18. Części zamienne - City 1.24/II FF GN - City 1.24/II FF B/P
Zespół podłączeniowy

Zespół zaworu 3-drogowego
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18. Części zamienne - City 1.24/II FF GN - City 1.24/II FF B/P
Wymiennik ciepła + palnik

Komora zasysania powietrza
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18. Części zamienne - City 1.24/II FF GN - City 1.24/II FF B/P
Obudowa zewnętrzna

Konsola sterownicza
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18. Części zamienne - City 1.24/II FF GN - City 1.24/II FF B/P
Wiązki kablowe
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18. Części zamienne - City 1.24/II FF GN - City 1.24/II FF B/P
Poz. Nr art. Opis

Podstawa

1 8666-8500 Podstawa kompletna

2 8666-5500 Słupek lewy kompletny

3 8666-5501 Słupek lewy kompletny

4 8666-5502 Wspornik ramy, kompletny

5 8666-5503 Wspornik naczynia kompletny

6 8666-5504 Mocowanie przewodów rurowych, kompletne

7 8666-5505 Uchwyt kablowy, kompletny

10 8666-5507 Dno komory spalania, kompletne

11 8666-8544 Płyta boczna komory spalania, zmontowana

12 8666-8545 Płyta przednia komory spalania, zmontowana

13 8666-5508 Zestaw izolacji komory spalania

14 8666-5509 Zestaw prętów montażowych płyty przedniej

Zespół podłączeniowy

20 8666-8506 Zespół podłączeniowy 1.24 kompletny

21 8666-5551 Zespół podłączeniowy pojedynczy

22 8666-5552 Zawór zasilania c.o. kompletny

23 8666-5553 Zawór wypływu c.w.u. kompletny

24 8666-5554 Odcinający zawór gazowy

25 8666-5555 Zawór powrotu z c.o. kompletny

26 8666-5558 Przewód podłączenia obejścia kompletny

27 8666-5562 Zestaw przewodów połączeniowych dł. 161

28 8666-5575 Zestaw przewodów połączeniowych dł. 231

29 8666-5574 Przewód napełniania kompletny

30 8666-5587 Element połączeniowy rury spalinowej-

31 8666-5564 Podłączenie zaworu spustowego kompletne

Zespół zaworu 3-drogowego

40 8666-5614 Przewód powrotu obiegu pierwotnego komplrtny

41 9513-2296 Silnik pompy obiegowej WSC 949

42 9510-0502 Zespół napędowy

43 8666-5541 Podstawa pompy obiegowej kompletna

44 8666-5576 Uszczelki pompy obiegowej

45 8666-5571 Korpus zaworu kompletny

46 9750-9052 Zespół zaworu 3-drogowego 954

47 8666-5532 Kołnierz zaworu 3-drogowego kpl.

48 300000831 Manometr HUBA 502 G 3/8

49 8666-5533 Zawór bezpieczeństwa 3 bar 1/2"

Wymiennik ciepła + palnik

60 8666-5510 Rura zasilająca wymiennika ciepła kotła

61 8666-5512 Rura powrotu wymiennika ciepła kotła

62 8666-5513 Przewód powrotu c.w.u. - pierw., kompletny

63 8666-5514 Przewód naczynia wzbiorczego kompletny

64 9758-1257 Naczynie wzbiorcze WINK DGN 8

65 85000023 Automatyczny odpowietrznik 3/8" + uszczelka

66 200002337 Palnik WORGAS kompletny dysze 14 GN

66 200002390 Palnik WORGAS kompletny dysze 14 BP

67 8666-5520 Zespół elektrody zapłonowej kompletny

68 8666-5521 Elektroda jonizacyjna kompletna

69 8666-5534 Termostat zabezpieczający kompletny

70 9536-2452 Czujnik zasilania c.o. utrzymania temp. c.w.u.

71 8666-5577 Wymiennik ciepła dla c.o., kompletny

72 8666-5660 Zawór gazowy SIT GN kompletny

72 8666-5661 Zawór gazowy SIT BP kompletny

73 8666-5662 Przewód zasilania gazem SIT

74 8666-5663 Zawór gazowy/przewód rozgałęźny SIT

75 200000972 Kryza średn. 5.4 GN kompletna

75 200000974 Kryza średn. 4.5 GN kompletna

76 9536-1707 Automat palnikowy 577 DBC

77 8666-7228 Zestaw do przestawienia na gaz płynny GN CITY 
SIT

77 8666-7229 Zestaw do przestawienia na gaz płynny BP CITY 
SIT

Komora zasysania powietrza

100 200001936 Obudowa szczelna kpl.

101 8666-8527 Pokrywa zmontowana

102 8666-5538 Uszczelka pokrywy obudowy

103 8666-5539 Zestpół mocowania pokrywy przedniej

104 9501-3152 Uszczelka dyszy średn. 80

105 8666-5540 Przelot kablowy/Przejście rurowe/Zacisk

106 9536-1013 Króciec pomiaru ciśnienia wentylatora

107 8666-5642 Zespół wentylatora - Króciec pomiaru ciśnienia

108 8666-5649 Element oporowy amortyzatora wentylatora

109 9511-0129 Wiatraczek chłodzący

110 8666-5542 Wspornik wyciągu spalin

111 8666-8046 Kryza powietrza średn. 70

112 9536-3038 Czujnik ciśnienia powietrza  HUBA Série 605

113 9536-3037 Kołnierz mechanizmu zapadkowego HUBA

114 8666-5543 Rura króćca pomiaru ciśnienia 24 kW

Obudowa zewnętrzna

140 8666-8541 Obudowa kompletna

141 8666-8549 Płyta boczna lewa kompletna

142 8666-8550 Płyta boczna prawa kompletna

143 200004162 Pokrywa przednia

144 8666-1517 Tylna rama montażowa
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145 8666-0543 Tylna rama montażowa nadstawiana, biała

146 8666-5536 Woreczek ze śrubami dla kotła

Konsola sterownicza

150 200000393 Konsola 1.24/II FF

151 9752-5362 Obudowa konsoli, zmontowana fabrycznie

152 9655-9151 Folia pokrywy przedniej

153 8666-8812 Wspornik kart zamontowanych

154 8666-5545 Pokrywa tylna kompletna

155 9752-5312 Pokrywa podłączenia

156 8666-5546 Osłona kompletna

157 9655-9150 Pokrywa klapy

158 8666-5547 Zestaw przycisków obsługowych

159 8666-5548 Zestaw wyposażenia dodatkowego konsoli 
sterowniczej

160 8806-5512 Płyta okablowana wyświetlacza naściennego 
sprawdzona

161 8806-4808 Pasek połączeniowy 10 PTS

162 8806-4809 Pasek połączeniowy 14 PTS

163 200002100 Karta UC CITY na wymianę

164 9654-7000 Bezpiecznik 4

Wiązki kablowe

170 200000456 Wiązka kablowa

171 8666-4978 Kabel podłączenia zasilania elektrycznego

172 8666-4923 Kabel pompy, formowany

173 8666-4977 Kabel elektrody jonizacyjnej

174 8666-4979 Kabel automatu palnikowego

175 8666-4929 Przewód uziomowy

176 8666-5565 Torebka z uszczelkami dla karty

177 8666-5566 Woreczek z elementami montażowymi

178 8666-5567 Zestaw uszczelek kotła

179 9731-0700 Smar do O-ringów

180 9501-3122 Uszczelka wargowa, rura aluminiowa średn. 60

181 9501-3123 Uszczelka wargowa, rura aluminiowa średn. 100

182 9501-3120 Uszczelka płaska średn.  100

183 9531-7550 Rozeta zewnętrzna, przewód powietrzno-spalinowy 
średnica 100

184 9531-7551 Rozeta zewnętrzna, przewód powietrzno-spalinowy 
średnica 100

186 8517-5538 Pokrywa silikonowa 3x
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© Wstęp
Wszystkie dane techniczne w niniejszej instrukcji, jak również rysunki i schematy pozostają naszą
wyłączną własnością i bez naszej uprzedniej zgody na piśmie zabrania się ich reprodukowania.
Zastrzega się możliwość zmian technicznych.
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